T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIGI
(ifce Milli Egitim Midurligii)

Say1 :91949581-918.99-E.526763 13.01.2017
Konu : Tasinabilir Yangin Sondiriicii Tiiplerin
Muayene, Bakim ve Dolumu

............................................... MUDURLUGUNE
REYHANLI

flgi: Hatay 01 Milli Egitim Midurliigiiniin 26.12.2016 tarih ve 14545308 sayili yazisi.,

flgi yaz1 geregi; Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik
cergevesinde tasinabilir yangin sondiiriict tiiplerin muayene, bakim ve dolumu ilgili talimat
ekte olup , is ve islemlerin yaz1 dogrultusunda yapimasi hususunda ;

Bilgi ve geregini rica ederim.

M.Cemil TUNEK
fige Milli Egitim Mudiirii

Ek: Iigi yaz1 { 3 sayfa)

Dagitim :
Reyhanl: [ige Milli Egitim Midiirliigiine
Tim Okul ve Kurum Miidiirliiklerine

Adres: Yeni Mah.M.A.Ersoy Cad Kaymakamlik Binast i. Kai Reyhanl Bilgi: Girdat FIRINCIOGULLARI Is Giiv . Uzman
Flektronik Agrwww.reyhanli.meb.gov ir Tel: 413 10 56{ Dahili 10449)
[ -posta-reyhanlil (@ meb.gov.r Faks: 413237 (2

Bu evrak giivenli clektronik imza ile imzalanmstir. hitp:#/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden dSab-2881-380f-a241e-6669 kodu ile teyit edilebilir.



w. 13.0?;2017 BILSIS 2 - Gelen Yazi Kutusu

Génderen

Kurum:  BUYUKSEHIR / iSYERT SAGLIK VE GUVENLIK BiRIMI ( 1025031 )

Gonderen L
Kisi Adi ve Yakup BICICI
Soyad:

Gonderen

Kisi Dah# 1196

No:

Konu: Tagnabilir Yangin TGpleri Muayenesi

Yaa . .
Tirg: Dijer Mesajlar
Yaa
Tarihi:
Yaz
Says;
Eklenme
Tarihi:

Cevap .
Isteme Yazy Génderen Bu Yaziya Cevap Istemiyor
Burumu:

13.01.2017-14:08

Himiz 15 Saghg ve glveniiyi faaliyetierinin es giidim halinde yurutuimesi ilkesi ile Milli E§itim Bakangi Destek Hizmetleri Genel Miidiirlaginiin
10/01/2017 tarih ve 385819 sayil yazlari geredi ilimiz genelindeki fige/Okul veya Kurum Miidiirliklerindeki yangm konusunda az da olsa bilgi sahibi
personel tarafindan taginabilir yangm tiplerinin ayk muayeneleri yapilacak ve argiviencektir. Bu gercevede anilan muayene yapilirken ekteki
formun kullaniimas: énem arz etmektedir.

. Icerik: Bilgilerinize sunarim.

Yakup BiCici
I5 Satihg ve Giivenli§i Tl Koordinatiris

http://hatay.meb.gov.tribilsis 25 ndex.php?sayfa=gelenyazikutusu&isfem=kayitgumeﬂe&kayitno=5400855
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TUP NO: o . . C
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Sivil Savunma Sefi
/Mdiir Yardimeisi

is Giivenligi Uzmani/

Okul veya Kurum Mudurii




< 9 @1.‘2017 BILSIS 2 - Gelen Yazi Kutusu

Génderen Kurum: BUYUKSEHIR / ISYERT SAGLIK VE GUVENLIK BIRIMI { 1025031)
gg;:d?'m Kigi Ad( ve Yakup Bictci

Gonderen Kigi Dahili No: 1196

Konu: taginabilir yangn tipleri ile ilgill yanlar

Yaza TirD: Difjer Mesajlar

Yaza Tarihi:

Yaz Sayis::

Eklenme Tarihi; 13.01.2017-14:15

Cevap Isteme Durumu:  Yaay Génderen Bu Yaaya Cevap Istemiyor

Tagnabilir yangin tilplerinin muayene, kontrol ve dolumu ile ilgili Bakan I§mazin ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlginin yaalari
ekte gonderilmistir,

.

Bilgilerinize sunarim,
feerik:

Yakup BICICi
i5 Sad ¥ ve Givenligi il Koordinatirii

hitp:/hatay. meb.gov.tr/bilsis2i ndex.php?sayfa=geienyazikuthu&isIem=l<ayitguncelIe&kayiMo=5402187
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+ ¢ k MILL] EGITIM BAKANLIGI
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Destek Hizmetleri Genel Midiirligu

Say1 : 48680469-95 1-E.5249859 21.05.2015
Koou: Yangin Séndirme Cihazlannn
Dolum: ve Balkamy
DAGITIM YERLERINE

flgi: 2y 271172007 tarihli ve 2007/12937 sayalt Bakantar Kuruly Karan jle ylrirlige konulan
Binalarin Yangindan Korupmas: Hakkinda Yénetmelik, '
b} 12/01/2009 tarikli ve B.08.0 SAS.0.35.02.2009/9 sayth Makam Onay: ile yiiriirlige
. konulan Milii Egitim Bakanbg Yangin Onleme ve Séndtirme Yonerges:.

Bakanhgimz tagra teskilati ile okul ve kurumlarda Afet ve Acil Durum, Sivil
Sevunma, Seferberlik ve Korayucu Giivenlik Hizmetleri Denetitnleri sonucunda genel olarak
yangm séndirme cihazlanmn ilg; (3) Yonetmelik ilgi (b) Yonerge esaslan dikkate
alnmayarak dolumlann dordiingi yihn sonu beklenmeden her yil veya iki yilda bir yapildig
gorilmiigtior

Bilindigi itzere,ilgi (3) YSnemnelifin 9% uncu maddesi jle igt (b) Yonergenin 76
ac: macdesinin 7 nei fikrasinda, "Yangwn Stndirme Cihszizrmn periyodik kontrolis ve
baksmi TS 1SO 11602-2 standarding gére yapalir. Yangin Séndiirme Cihazimin bakmini
yapan ureticinin veyn servis firmalarimn dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip
olmas: gerekir. Servis veren firmalar, istenildiginde miisterilerine belgelerini gostermek
zorundadir, Sondirme cthazlanmin standarfiarda belirtilen hususlar dogrultusunda’
vilds bir kez yerinde genel komtrolleri yapiir ve dérdtincis yimm sonunds icindeki
sondirme maddaleri yenilenerek hidrostatik testleri yapilir. Cibaziar dolorg i¢in
ahndiginda, Séndirme cibaziahimin bulundukian yerleri tehlike altnda birskmamak -
kgin, servisi yapan Nirmslar, bakuna sidiklar Yangin Stndirme Cihaziarmn yerlerine,
Rldikdsr1 Séndérich cibszin ozellifinde ve aym 3ayida kolamma hazir Yangm
. Séndiirme Cihazdanm gecicl olarak birakmak zorundadic”, hlkma yer almaktadir,

Bu baglamdz, Yangin Sonditnme Cibazlarinin dolumu, bakimi ve hidrostatik
testienmin ilgi (a) Yonetmelik, ilgi (b) Yénergenin ve standartlanmin ilgili maddesi
kapsaminda yapilmas gerckmektedir. Bununla birlikte, Yangn Stndirme  Cihaziarinm
sondileme performansinm ilgili standartlarina uygun olmamas: balinde, sz konusu cihazlarn
buluadu¥u ortamda meydana gelecek bir yangimin istenilen sirede sondiirilmemesi, "insan
saghfna, can ve mal givenligine" bir givensiziik olugturacagindan bu konuda gerekli
bassasiyetin gosteribmesi snem arz etmektedir,

Bulgilerinizi ve geregini arz/rica ederim,

Baharttin GOK
Gene] Miidiir V.
DAGITIM: -
Geregi: Bilgi:
B Pian; A Plam
Atatlrk Blv. 06648 Zemin Kat C Blok Kizilay/ ANKARA, Aynrah bilgs igin: Asef KAYGUSUZ Koordinatdr
Elckirosik A§: www.meb. yov.o Tel: {0 NI 41318 32
£-posia: dhgm_sw%lnwhma@meb_;ov,u Faks: (0312)222 0532

B0 eorgk puvents clekuronik s e mzalizwnegr. bty flevraksor gomeb gov 1t adresinden 1752-5609-3240-a2 221461 woou e veyss saebine



T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii

Sayr :48680469-951.1.1-E.385819 10.01.2017
Konu : Yangin Séndiirme Cihazlar (YSC)
Dolum, Bakim ve Kontrolleri

DAGITIM YERLERINE

Igi : a) 19/12/2007 tarih ve 26735 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Binalarin Yangindan
Korunmas: Hakkinda Yénetmelik,

b) MEB Yangm Onleme ve Sondiirme Ydnergesi.

¢) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin 19.12.2016 tarih ve 45686573-622.01.E.
2574 sayih yazisi. ’

Bakanlifimiz merkez ve tagra teskilat ile okul ve kurum  binalarmin
yangindan korunmasi, yangin risklerine karsi gerekli tedbirlerin aksatilmadan alinmasi,
yangina midahale ve acil durumlarda vetkili personel ile teknik yeterlilige sahip yangin
sondiirme cihazlarinm alanda bulundurulmas: hususu ilgi (a) Yonetmelik ve Tlgi (b) Ydnerge
hikiimleri dogrultusunda kurum amirlerinin sorumlulugunda viiriitiilmektedir.

Bakanhgimiz yetkilileri tarafindan okul ve kurumlarimiza yapilan saha ziyaretleri ile
rehberlik ve denetim faaliyetlerinde: Yangin Sondiirme Cihazlan (YSC)’nin mevzuatta yer
alan siirelerden 6nce (4 yildan énce) dolumlarin yapildif1, Basingh Ekipmanlar mevzuatina
gore YSC’lerin tetik sisteminde emniyet ventili olmasi zorunluluguna uyulmadig:, YSC’lerin
periyodik kontrollerinin yetkili uzmanlarca yapilmadigi, YSC’lere uygulanan is ve islemlere
ait kayitlarinin tutulmadigy, YSC’lerin gunes ve nemden korunacak sekilde alanda uygun
yere asma halkasi ile duvara monte edilmedigi bazi birim ve kisimlarda goriilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlig ve Bakanligiiiza ulagan basvuru ve bildirimlerde
yeterlilik belgesine szhip olmayan ve/veya mevzuata aykirt olarak yangmn sondiirme
cihazlarina bakim ve dolum hizmeti gergeklestirmek sureti ile kullanicilan aldatma/yaniltma
faaliyeti gésteren firmalarn bulundugu ifade edilmektedir. Bu sebeple yapilan incelemeler
neticesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligmca ekte yer alan ilgi (c) yaz1 ile aciklama
getirilmektedir.

Bakanlifimiz merkez ve tagra teskilat ile okul ve kurumlanmizdaki YSC’lerin dolum ve
bakimlarinda kargilagilan sorunlar ve tespit edilen diger aksakliklarda dikkate alinarak,
telafisi miimkiin olmayan can ve mal kayiplarina meydan verilmemek iizere, ilgi (a)
Yonetmelik, ilgi (b) Yonerge ile ekte yer alan ilgi (c) yazida yapilan agiklamalar
dogrultusunda is ve iglemlerin yiiriitiilmesi, olugabitecek teknik aksakliklar hakkinda Sivil
Savunma Uzman/Amirleri, II ISGB Koordinatorleri, Iice ISGB Biiro Yéneticileri ve
Periyodik Kontrol Uzmanlan ile koordinasyon saglanmasi éniem arz etmektedir.,

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.

Salih AYHAN
Bakan a.
Genel Miidiir
Auatiirk Blv. No:98 06648 Zemin Kat C Blok Kizilay/ANKARA Ayrintih bilgi i¢in: Asef KAYGUSUZ-Koordinator
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: {0 312) 413 1832
e-posta: dhgm_sivilsavunma@meb.gov.tr Faks: (0 312) 419 67 03

Bu evrak giivenli clektronik imza ile imzalanmstir. http://evraksorgu.meb.gov.ir adresinden ¢539-0034-3f0e-a76e-4215 kodu ile teyit edilebilir,



T.C.
& BILIM. SANAY I VE TEKNOLOM BAKANLIG
Sanayi Uriinleei Gitvenligi ve Denetimi Genel Midirligd
Says : 456R6573 - 622 E.2574 194122016

Konu : Talepler ve Sikavetler

DAGITIM Y&RLERINE

Bakanligimuza BIMER. Alo 130 gibi imiin gilvenligi yikiyet konallanndan ulagan
bildirimterde; yeteslilik belgesine sahip olmadan ve'veya mevzuata aykin olamk vangin
sondiirme cihadanna bokim ve dolum hizmeti gergeklegtimmek  suretiyle  kullamcilan
aldatma/yaniltma fasliyeti gosteren firmalann hulundupu bilditilmekiedir,

Bakanhfimuzea bu kapsamda yapilan  demctimlerde,  hizmet alim  esnasinda
kullamcilara sumulmas) gereken belge ve bilgilerin bulunamamas: veya yamnci'sahie plmas
nedeni e gikdyeic konu firmalara wlasilmase ve denctim faaliyetinin siirdiirillmesi coju
zaman miimkin olmamakiadir. 8u baglbanda 4703 ve 1705 savii Kanuntar kapsamimda
Bakanlgimmeca gegeklestinlen piyase gozetimi ve denctimi fasliyetlerinde, clde veveys
argba ilc taginabilen yammin sdndiirme cihazdannin dolum ve bakimina iliskin siireclerde
kargilasilan soruplar ve tespit cdilen aksakhiklare .iliskin olarak fzelikle kamu kurum ve
kurulugtan {okullar, hastaneler vb.) basta olinak dlzere bu cihazlann tensinini ve dolum bakim
hizmet alimsm gergeklegliren yetkili/soramiu kisi ve/veva birimlerinin bilgilendirilmesine
vonelik ihtiyag hasst olinustur.,

Yongin sdndirme cihazlan pivasaya arz edilincden once TS EN 3-8 veya TS EN
1866-2, TS EN 1866-3 standacttanna gére lretilip. TS #62-7 EN 3-7, TS EN 3.4, TS EN 3.
9/AC ve TS EN 3-10 zorunlu standartian kapsamunda belgelendirilmek zorundadic. Tiretici hu
stundactlarda yer alan teknik gercklilikler ile gereklt ofan isarcilemelerini/ctiketlenelerim
ilistirmekien sorumiudur.

Bununla birlikte vangm séndiirme cihazlart. piyasays arcudan sonraki ssamada
Binalarin Yangindan Korunmas) Hakkinda Yonetnelik'te belinilen periyotlarda muaycne,
bakimn (ydda bir kereden fazla ancak alt: aydan az olmayacak siirede} ve yeniden dofum,
hidrostatik test (4 yilda hir) sirecine tabi olan Grintendir. Bobsi gegen muoayene’bakam ve
yeniden delum iskemlen 19 Nisan 2011 tarhhi ve 27910 sayth Resmi Gazete'de yayimlanan
ve yaymm tarihinde yirlirtiige giren (05G-2011/09 numaralr Mecburi Standart Tebligi'nin
3'neil maddesinin birinei likrasing beliniddigi yckitde Tiirk Standardlars Enstiriisii ‘nden “TSE
Hizmet Yetertilik Belgesi™ alous igyerierinde ve TS 11827 zoruniu standardinda yer atan
gereklilikler kapsammda gergeklestirilmelidie. Uriinéin perivodik muayenesini, hakmnsm ve
yeniden dolumunu yapan firmabr bu hizmetlerine iligkin ctikellemeyi. riingin piyasaya
arzinda yer alan itk etikctleri kapatmayacak sokilde ilave cunckten sorumludurlar.

Bu ¢ergevede; :

*  Kurumunoam bagh, igili ve iliskili korvluglarn yonclik satur alimacak veiveya halen
kullemmula buluoan clde ve'veya amba ilc taginahilen yangin sbndiinme cihaslarinm
yukanda belirtiien mevzuat ve ilgili standartlar kapsanminda belgeli olmasinin,

*  Bu cibazlor igin TSE Hizmet Yeri Yetedilik Belgesine sahip olan is yerinden bakim vo
yeoiden dolum hizmcti pdmmasinin {TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi s yerleri

“Bu balge, givenl wakoonk imxa e

Mustalh Kemal Viduiho Dumlupast Buhan  Be leo feiba Tean 004 Roxor s Tebm oy i "
Eskigetwr Yol TELCudde NcIS4 umsIn e L Vi
Catdowa "ANK ARA

L LY RS IT7ETES B 0054

B thow cabascaanay g ¥ WA W.GRLEm b



bilgisine TSE Bélge Miidirliklerinden veya TSE nin resmi internet adresinde ver atan
“TSE den Belgeli Firmu Sorgulunma” bisliamiinden ulasitabilin,

* Binalann Yangmdan Korunmasi Hakkinda Yonetinglik'ie anf yaplan TSE ISO TS
11602-2 standardinda belirtildigi sckilde: sandiiriciilerin hizmere 1k ahindiginda kontrol
cdilmesinin, sonrassmda yakiagtk 30 ginlik arahklaria konuoliiniin yapilmasinin, varsa
basing cihazi okunarak basing cihozi gistergesinin uygn arahkta (yesil bilge) akup
olmadiginin kontroliinin yapidmasitie: ve bu husustands tespit edilen uygunsuziuklerin
giderilmesi i¢in cibazlann bakima alinmasinn saglanmasinin,

« TS {1827 standardi gercgince. iriin sahibifvetkili sorumiuwkullanic: ile yangm sdndiirme
cihazlan  igin  bakim/dolum hizmeti abnacak  lime  arasinds  bakim sOzhesmesi
yaprimasinn ve bu sizlesmede osgari olarak;

-Hizmetin konusu, kapsam:, siiresi, adresi.

-Mugtcrinin unvan, adrest ve diger iletisim bilgiteri,

-Kargdikh soruminiuklae, ’

-Sbzicsme imzalayacaklarn isimieri ve yetkileri.

-Acil durumiar karsisinda intibat kurolacak adres ve telefoniar.,

-Anlagmazhklar halinde uzlasma makamlan,

-Hizmetin Bicreti ve deme sekli,

-Onceden Gngdrilmeyen sorunlar ve cageller ile karytlagdigmda yapilacak islemierin
bulunmasmin,

*  Bakun ve dolum igiemlesing iligkin fatury balgilessnin ve is yen tarafindan kaynt altina
alinmasy gercken bilgilerin yor aldps miisteri karh dencginin, alman hizmet faaralannmn,
fima gayn sihbi miessose mbsan, verg levhass v, belgelerin talep edilmesinin vo
mumkinsc meklcrinin iirtintin kullanim. siiresince muhafaza odilmesinis,

uypun olacaf degertendirilmektedir.

S0z konusu drinlere yinelik piyasada bulunan meveu uygunsuzlukisnn giderihnesi
haksiz rekabetin Snlenmesi. insan saghn can ve mal givenlifii, heyvan ve hitki vagam ve
sagligl,  gevee ve som kullancrmin korwenas ahaciyla, watahorca  karsulasidan
uygunsuzioklann, yetkili ve sorumiu kuruluglann degerlendiemeleringe kullamimak lizere
hildiriimesi hususmda hilgilerinizi arz ederim,

Prof. Dy, Ihrahim KILICASLAN
Bakan a.
Genel Muidir V.

DAGITIM:

ADALET BAKANLIGINA

AILE VE SOSYAL POLITIKALAR
BAKANLIGINA

AVRUPA BIRLIG! BAKANLIGINA
CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK
BAKANLIGINA

CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGINA
DISISLER] BAKANLIGINA
EKONOMI BAKANLIGINA
ENERJ] VE TABIl KAYNAKLAR
BAKANLIGINA

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

“Bu beige, givent siekirondk imzs i
mzalenmgtr.*
Mustufn Kemut Mahulbesi Dumiupunar Bohan
Eskiychir Yolu 2151.Cudde No:154 oekfil
Cunbaye - ANKARA
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BAKANLIGINA

GENCL!K VE SPOR BAKANLIGINA
GUMRUK VE TICAREY BAKANLIGINA
ICISLER] BAKANLIGINA

KALKINMA BAKANLIGINA

KULTDIR VE TURIZM BAK ANLIGINA
MALIYE BAKANLIGINA

MILLI EGITIM BAKANLIGINA

MILLI SAVUNMA BAKANLIGINA
ORMAN VE SU [SLER! BAKANLIGINA
SAGLIK BAKANLIGINA

ULASTIRMA, DENIZCILIK vE
HABERLESME BAKANLIGINA

“Hw buiga, givenll alebin alk nxa s
Imtalamrag .
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wbiTin T.C.
&> X HATAY VALILIGI

& -
“\ J I Milli Egitim Miidiirliigi
Sayt :38786405-918.01-E. 14545308 26.12.2016
Konu: Tagmabilir Yangin Sondiriicii
Tiplerin Muayene, Bakim
ve Dolumu
..................... KAYMAKAMLIGINA

(Hlge Milli Fgitim Miidiirligii)

Ilgi :a) Binalarin Yangindan Korunmast Hakkinda Y énetmelik (RG:19/12/2007-26375)
b} TS ISO 11602-2 Standard:
¢)Milli Egitim Bakanlign Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 21/05/2015
Tarih ve 5249859 Sayili Yazisi

Taginabilir  yangm sondiriicillerin - muayene, - bakim ve dolumu ilgi  (a)
yonetmelik ile ilgi (a) yonetmelifin 99. Maddesi geregi ilgi (b) standartlara gore
yapilmaktadir. Ilgi (b) standardin Muayene baglikli 4.2 maddesine gbre, tasmabilir’ yangin
sondiriiciiller enfazla 30 giinde veya daha kisa araliklarla kontrol edilmelidir. Kontrolii
yapanmin azda olsa konu hakkinda bilgi sahibi olmas: gerekir.

Muayene yapilirken,;
"a) Sondiiriiciiniin igaretlerle gdsterilen yerde bulundugu,
b) Séndiiriiciiniin engellenmemis ve goriilebilmesi ve disa bakan yiizeyinde ¢aligtirma
Talimatlarinin bulundugu,
¢) Caligma talimatlarinin okunabilir durumda oldugu,
d) Contalar ve mithiir ile dolutuk gostergelerinde bir kirilma veya kayboilma olup
Olmadigy,
¢} Sondiiriiciiniin tam dolu oldugu ( tartarak veya kaldirarak )
f) Soéndiirticiniin belirgin bir bicimde hasar gormedigi, korozyona ugramadigs,
Sizdirmadig: veya bir meme tikaniklig bulunup bulunmadigi,
g) Varsa, basing okuma diizeneginin veya géstergenin kullanilan arahkta veya konumda
Olup oimadig: hususlarina dikkat edilir, " )

Bu Muayene, Okul/Kurum Miidiirliigiiniin gorevlendirecegi yangin ve yangin séndiirme

tipleri hakkinda azda olsa bilgi sahibi bir personeli tarafindan yapildiktan sonra muayenc
formuna islenecek ve Okul/Kurum Miidiirliigiince arsivlenecektir.

Ilgi {b) standardin Bakim bashkl 4.3 maddesinin 4.3.1 maddesi geregi dolum ve servis
yeterlilik belgesine sahip firma tarafindan, yilda 1 kezden fazla olmayan ancak 6 aydan daha

az olmayan araliklarla bakim islemi uygulamir ve raporlanir. Bu rapor ilgili Okul/Kurum
Miidiirliigiince arsivlenecektir.

1/3
Hatay [ Milli Egitim Mdiriligi Ayrmtib bilgi igin: Yakup BICICI
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 13 Sagligi ve Gitvenligi i1 Koordinatorii - iy Giivenligi Uzmam
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ilgi (a) yonetmeligin 99. Maddesinde:

" (Degisik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

(1) Tasmabilir séndiirme cihazlarinin tipi ve sayisi, mekinlarda var olan durum ve
risklere gére belirlenir. Buna gire;

a) A simfi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, dncelikle gok maksath kuru kimyevi
tozlu veya sulu,

b) B smfi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, oncelikle kuru kimyevi tozlu,
karbondioksitli veya kopiiklii,

¢) C simfi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, oncelikle kuru kimyevi tozlu veya
karbondioksitli,

¢) D smifi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, dncelikle kuru metal tozlu,

sondiirme cihazlan  bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarinda ve
benzeri yerlerde sulu veya temiz gazli séndiirme cihazlarmn tercih edilmesi gerekir.

(2) Diigiik tehlike sinifinda her 500 m2, orta tehlike v yiiksek tehlike sinifinda her 250
m? yapi insaat alam icin 1 adet olmak lizere, uygun tipte 6 kg’hk kuru kimyevi tozlu veya
esdegeri gazli yangin sdndiirme cihazlari bulundurulmas: gerekir,

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrica tekerlekli tip
sondiirme cihazi bulundurulmasi mecburidir.

(4) Séndirme cihazlan diganiya dogru, gegis bosluklanmin yakmma ve dengeli
dagitilarak, goriilebilecek sekilde igaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere,
yangin dolaplarnmn igine veya yakinina yerlestirilir. Sondiirme cihazlarma ulagma mesafesi
en fazla 25 m olur. Séndiirme cihazlarinn, kapt arkasinda, yangin dolaplan hari¢ kapal:
dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmamas: ve 1sitma cihazlarnm iistiine veya
yakinma konulmamasi gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple sondiirme cihazlarmin dogrudan
goriinmesini engelleyen yerlere konulmas: halinde, yerlerinin uygun fosforlu isaretler ile
gosterilmesi garttir.

(5) Tagmabilir sondfirme cihazlarinda sondiirticiniin duvara baglanti asma halkas:
duvardan kolayhkla alinabilecek sekilde yerlestirilir ve 4-kg'dan dahaagir ve 12 kg’dan hafif
olan cihazlarin zeminden olan yiksekligi yaklagik 90 cm’yi agmayacak sekilde montaj yaptlir.

(6) Arabali yangin sondiirme cihazlarimn TS EN 1866 ve diger tagmabilir ‘'yangin
sondiirme cihazlarimin TS 862- EN 3 Kkalite belgeli olmasi sarttir.

(7) Yangin sondiirme cihazlarinin periyodik kontrolii ve bakimi TS ISO 11602-2
standardina gore yapilir. Séndiirme cihazlarinm bakimini yapan iireticinin veya servis
firmalarimn dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmas: gerekir. Servis veren
firmalar, istenildiginde miisterilerine belgelerini gostermek zorundadir. Siondiirme
cihazlarinim standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda yilda bir kez verinde genel

kontrolleri yapihir ve dordiincii yilin sonunda icindeki sindiirme maddeleri
yenilenerek hidrostatik testleri yapilir. Cihazlar dolum icin ahndifinda, séndiirme
cihazlarinin bulunduklar verleri tehlike altinda birakmamak icin, servisi yapan
firmalar, bakima_aldiklan yangin sondiirme cihazlanimin yerine, aldiklari sondiiriicii
cihazin ézellifinde ve aym savida kullanuma_hazir yangin séndiirme cihazlarm gecici
olarak birakmak zorundadir.

(8) Binalara konulacak yangin sondiirme cihazlannin cinsi, miktan ve yerlerinin
belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teskilatimin gériigii alinabilir, ”

denilmektedir.
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Tigi (a) yénetmelik, ilgi (b) TSE Standard: ve iigi (c) yam gerepi, llge/Okul/Kurum
Midiirliiklerinde kullamlan tagmmabilir yangin tiipleri igin yukanida dékiimii yapilan mevzuat
dogrultusunda muayene, bakim ve dolum yapilacaktir. Bakim ve dolum hizmeti veren
firmalardan, dolum ve servis yeterlilik belgesi sureti alinip argivlenecektir, Tagmabilir yangin
tiiplerinin, dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firma tarafindan yilda 1 kez yerinde
genel kontrolii yapihp, 4. yihin sonunda tekrar dolum yapilmas: ilgili Okul/Kurum
Miidiirliigii tarafindan saglanacaktir.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.
1 Milli Egitim Miidiir V.

Ekler :
1) Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Yénetmelik (RG:19/12/20017-26375)

2) Milli Egitim Bakanligi Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 21/05/2015
Tarih ve 5249859 Sayili Yazis:
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Biigi ve Geregi :

Tiim Kaymakamliklara

(Tlge Milli Egitim Miidiirliiklerine)
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